
旧 岩 美 病 院 解 体 工 事

（株）白兎設計事務所



設計調査で判明しているもの

延べ面積(㎡)

注意すること。

（４）アスベストを含むボード類は手壊しとし、適正に処分する。

（５）建築リサイクル法に基づき分別解体を行うと共に、これらに伴う必要な手続きを行う。
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※工事写真の撮り方（改訂第三版）建築編　　建設大臣官房官庁営繕部監修

　工事の施工に伴い必要な官公署、その他への手続き、検査並びにその費用は本工事請負者の負担とする。２　官公署その他への手

　続き

　３　施工図及び施工計画書 施工計画書は、施工調査を基に当該工事で実際に施工することを、具体的な文書とし、工事の着手前に

監督員に提出する。

提出した施工図及び施工計画書の著作に関わる当該建物に係る使用権は、発注者に移譲するものとする。

(1.1.3) 

(1.2.2) 

　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律で定める技術管理者について資格を証明する資料を提出施 工 管 理

(1.3.1) 

４

５

(1.3.2) 

すること。

建設副産物対策等の

責任者

※建設副産物対策の責任者

・特別管理産業廃棄物管理責任者

※産業廃棄物処理責任者

工事種目 技能検定職種 技能検定作業

仮設工事 とび ・とび作業

日曜日及び祝日の工事施工　　※　行わない　・　

・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、工事安全計画書を作成し監督

員に提出すること。

引渡しを要するもの

引渡し場所

その他の処理、４章［建設廃棄物の処理］及び５章［特別管理産業廃棄物等の処理等］よる。

※　現場内の監督員が指示する場所　　・　

　下表により適用する技能士は、適用する工事作業中、１名以上の者が自ら作業をするとともに、他の技

能者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。

（技能士：職業能力開発促進法による一級技能士又は単一等級の資格を有する者）

また、その技能士はその者が技能士であることがわかる名札（下図参考）を常時着用すること。

技 能 士

発 生 材 の 処 理

工 事 安 全 計 画 書 等

施 工 条 件

（1.3.5）

[1.5.2] 

(1.3.10) 

(1.3.6) 

・適用する（当該工事の工事期間中自家用電気工作物の保安の業務を行うものとする）

なお、電気保安技術者の資格は標準仕様書第１編第１章第３節1.3.2によるものとし、一般用電気工作物

に係る工事についても、自家用電気工作物の場合と同様の業務を行うものとする。

(1.3.4) 

電 気 保 安 技 術 者

技能士の職種により色を変えることも可□ 技 能 士
技能士の種別

技能士の級の別

写真　(30×40) 技能士本人の住所

5
5
m
m

90mm

職　種  　建築大工

級　別  　１級

氏　名  　○山○夫

血液型  　○型

勤務先  　○○工務店

自　宅  　鳥取市

　《技能士名札参考図》

造園 ・造園工事作業造園工事

６

７

10

完 成 写 真 等11

区　　分 分類・規格 撮影箇所 部数

２部カラーサービス判  各工種の工程毎

カラーサービス判

２部

　部・　 カラーキャビネ判

　部

カラー

・　

※工事記録写真

※完成写真

・パネル

・全紙　　　箇所

・半切　　　箇所

・外部　　　箇所

・内部　　　箇所

・内部　　　箇所

・電子データ及びネガの提出[工事記録写真]　　（・要　・不要）

・電子データ及びネガの提出[完成写真]　　　　（・要　・不要）

下記のものを監督員に提出する

・四ツ切　　箇所

完 成 時 の 提 出 図 書12 下記のものを監督員に提出する

完成図の種類及び内容

・ＣＡＤデータ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部

・案内図・配置図：（ＢＭの表示）

・敷地平面図 ： 既存建築物の位置、既存外構、既存屋外給排水、整地後の高低差

下記のものをＪＩＳ　Ａ４判ファイルに製本して監督員に提出する。

14 火 災 保 険 等 工事目的物及び工事材料等工事施工途中の事故に伴う損害をてん補するため火災保険等に加入する。

（保険の加入期限は、工事完成引き渡し迄とする。）

・第三者への損害保険に加入する

15

足 場 そ の 他１２

仮

設

工

事

(2.1.2) 

足場を設ける場合は、改修標準仕様書2.2.4(b)によるほか、設置においては「手すり先行工法による足

場の組立て等に関する基準」の２の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。

騒音・粉塵等の対策

防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲及び高さ

騒音・粉塵などの対策　　※防音パネル　　　・防音シート　　　

・範囲（　　　　　　　　　　　　　　　　）　高さ（　　　　　　　　　　　　　　）

２

(2.2.1) 

　　　　　　　　　　　　・図示による

監 督 員 事 務 所 ※設ける　　　　　㎡　　・設けない

設置する備品等の種類及び数量（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３

(2.3.1) 

構内既存の施設　　※利用できない　　・利用できる（※有償　　・無償　）

構内既存の施設　　※利用できない　　・利用できる（※有償　　・無償　）

工事に必要な水に係る費用はすべて請負者の負担とする。

工事に必要な電力に係る費用はすべて請負者の負担とする。

構内既存の施設　　・できる　　・できない

５

６

７

表 示 板

工 事 用 水

工 事 用 電 力

工 事 用 仮 設 物

４

８ 工事現場のイメージ

アップ

・　

杭 杭の解体　　・行う　　・残置する３

解

体

工

事

(3.8.2) 

構 内 舗 装 等

（樹木等）

樹木等の伐採伐根及び移植

・移植（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・伐採伐根（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３ 地下埋設物・埋設配管

解体工法　　※引抜き工法　　・破砕工法　　・　

・図示による

(3.9.1) 

(3.10.1) 地下埋設配管の解体　　・図示による　　・行わない

地下埋設物の解体　　　・図示による　　・行わない

解 体 後 の 整 地４ 埋戻し及び盛土

埋戻し　　・場内の良質土　　・真砂土　　

整　地

盛り土　　・場内の良質土　　・真砂土　　

(3.11.1) 

再 資 源 化 等１ 中間処理施設及び再資源化施設

※指定しない　　・　

再資源化するもの

再資源化された建設廃棄物の利用　　・　

２ 最終処分する建設廃棄物及び最終処分場

※指定しない

・指定するもの

廃 棄 物 の 種 類

最 終 処 分

３

建設廃棄物

処理に注意を要する 処理に注意を要するもの

最終処分場（施設名・場所・距離）

廃棄物の種類 最終処分場（施設名・場所・距離）

施 工 調 査

・ＰＣＢ（機器）

・ＰＣＢ（ｼｰﾘﾝｸﾞ）

・廃酸・廃アルカリ

調　査　方　法 場所又は部位

施工調査は目視や設計図書により行い、分析調査が必要となった場合は協議による。

５

・ひ素、カドミウム含有石膏ボード

４

建

設

廃

棄

物

の

処

理
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管
理
産
業
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棄
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理
等

(4.4.1) 

・蛍光ランプ、ＨＩＤランプ　　・硬質塩化ビニル管、継手

※建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物

・金属類、小型二次電池

指定建設資材廃棄物　　・あり　　※なし

(4.5.1) 

・目視や設計図書 　・分析調査

・目視や設計図書 　・分析調査

・目視や設計図書 　・分析調査

・目視や設計図書 　・分析調査

(5.1.3) 

２

処分等

特別管理産業廃棄物の処分（石綿含有建材については６章による。）

廃 棄 物 の 種 類

・ＰＣＢ（機器）

・ＰＣＢ（ｼｰﾘﾝｸﾞ）

※発注者保管場所へ搬入引渡し（鳥取市　　　　　地内）

※発注者保管場所へ搬入引渡し（鳥取市　　　　　地内）

(5.4.1) 

※中間処理施設で再生処理又は焼却処分

・廃酸、廃アルカリ

※蓄電池の電解液　　中間処理施設での中和処理等

※臭化リチウム水溶液　吸収液製造業者等で再生処理

処分方法

調査対象建材場所又は部位

特別管理産業廃棄物の

特別管理産業廃棄物の分析調査　　・行う　　※行わない

特別管理産業廃棄物の種類

施 工 調 査１６

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
の
除
去
等

(6.1.3) 

４

材の除去工法

アスベスト含有吹付け材の処理（レベル１）

※（6.3.2(a)）による除去工法　　・　除去工法(6.3.2) 

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
の
除
去
等

廃棄物の種類

・石綿（レベル１）

・石綿（レベル２）

・石綿（レベル３）

・目視や設計図書 　・分析調査

・目視や設計図書 　・分析調査

・目視や設計図書 　・分析調査

・目視や設計図書 　・分析調査

・目視や設計図書 　・分析調査

・目視や設計図書 　・分析調査

設計調査で判明しているもの

調　査　方　法

アスベスト含有調査（分析調査）　　・行う　　※行わない

調査対象建材場所又は部位

アスベスト粉じん２ アスベスト粉じん濃度測定　　・行う　　※行わない

濃度測定 (6.1.4) 測定を行う場合の時期等

 適用

測定１

測定２

測定３

測定４

測定５

測定６

測定７

測定８

測定名称

処理作業中

処理作業後

（シート養生中）

処理作業後

（シート撤去後

１週間以降）

測定時期 測定場所

処理作業室内

調査対象室外部の付近

処理作業室内

負圧・除塵装置の排出

吹出し口

処理作業室外

（敷地境界）

処理作業室内

処理作業室内

調査対象室外部の付近 ・各１点　　・各２点

・各１点　　・各２点　　・各３点

・各１点　　・各２点

・計１点　　・４方向各１点

測定点（各施工場所ごと）

・各１点　　・各２点

・各１点　　・各２点　　・各３点

・各１点　　・各２点　　・各３点

出口吹出し風速１ｍ／ｓ以下の位置

・各１点　　・各２点

測定方法

測定３

メンブレンフィルタ直径（mm）

試料の吸引時間（分）

・10　　・　

・240 　・　

測定５測定１,２,４,６,７,８

・120 　・　

・５　　・　

2525 47

・１　　・　

・５　　・　

採取箇所は図示による。

試料の吸引流量（　／分）

建築設備に使用されて３

いるアスベスト建材の

処理

建築設備に使用されているアスベスト含有建材　　・あり　　・なし

使用設備・使用部分 処理の方法

処理作業前

建設発生土の処理

※構外指示の場所に処分（処分地　　　　　　　　　　）

・構内指示場所に敷き均し

・構内指示場所に堆積

整地の高さ　　・現状ＧＬ

　　　　　　　・図示

範　囲　　・解体跡　　・図示による

材　料　　・場内の良質土　　・真砂土　　

・官公署届出書類 ・ＣＣＡ処理木材

※設ける　　※他工事関連請負者と一括して表示する。

※対象工事　　・非対象工事建 設 リ サ イ ク ル 法

　　　　　 夜間　○○－○ ○○○

　　連絡先 昼間　○○－○ ○○○

　　現場責 任者  ○○  ○ ○

　設計者  ○○○○○○設 計

　施工者  ○○○○○○建 設

　工事名　 ○○○○○○解 体撤去工事

　構造・規 模  鉄筋コンク リート造  ○階 建

　監理者  　　　　  ○○○○○○設 計

 地 色　白

 地 色　白

 地 色

 マンセル 記号
 5ＹＲ 6.5/11

1
,
20

0

建　築　工　事　中

900

※工事表示板

２

(4.4.3) 

アスベスト含有吹付け

９

石綿含有吹付け材の除去作業フロ－チャ－ト（参考）

環境測定

作業前

作業中

作業後

保
護
衣
の
着
用

呼
吸
用
保
護
具
の
着
用

負
圧
除
じ
ん
装
置
の
稼
働

アスベストの除去方法については鳥取県の石

綿の除去等に係る施工業者レベル１登録指定

業者による工法とする。

改修標準仕様書「環境配慮改修工事9.1.2」

による

内装材及びＲＣ以外の雑壁等撤去処分

清掃

仮設床及び壁による作業室の区画

床面のシート養生

壁面のシート養生

屋根換気面戸の養生

セキュリティ－ゾ－ンの組立・設置

負圧除じん装置の設置

エアレススプレイヤ－の設置

設備機器・什器備品等の養生

天井仕上材、下地材の撤去

壁面のシート養生（天井裏）

設備機器・什器備品等の養生（天井裏）

粉じん飛散抑制剤の散布、含侵の確認

吹付け石綿の除去

除去した石綿の袋詰め

（二重袋詰め）

袋詰めした石綿の一時保管

【養生作業・準備作業】

【除去作業】

【石綿処理】

床面、足場上、設備機器養生面等清掃

除去箇所の残石綿、清掃検査

養生シ－ト（プラスチックシート）面

への粉じん飛散防止剤の吹付け

吹付け

除去した面への粉じん飛散防止剤の

壁面（天井）養生シ－トの撤去

作業場内足場の解体、場外搬出

床面養生シ－トの撤去

養生シ－ト等の場外搬出

【養生撤去・後片付け】

１～1.5時間負圧除じん又は、環境測

定により外部濃度と同程度となってい

ることを確認

最終清掃

セキュリティーゾーンの撤去

仮設壁、床の解体

施工記録

作業員の作業記録

完　了

【記録】

【清掃】

・測定１（処理作業室内）

・測定２（調査対象外部の付近）

・測定３（処理作業室内）

・測定４（負圧・除塵装置の排出吹出し口）

・測定５（処理作業室外（敷地境界））

・測定６（処理作業室内）

・測定８（調査対象外部の付近）

・測定７（処理作業室内）

運搬車輛に積込み

特別管理産廃処分場へ運搬

特別管理産廃処分場で埋立

荷台のシート覆い

事前調査結果の表示

工事計画書・要領書作成

必要機器・資材の準備・調達

【事前準備】

除去物及び

汚染物の処理 ・セメント固化

する。

アスベスト含有保温材５

の除去工法

アスベスト含有保温材の処理（レベル２）

除去工法 ※手ばらし　　・　

除去物及び

汚染物の処理 汚染物（養生シート、使い捨て保護衣、フィルタ等）は密閉処理（二重袋梱包）

する。

処分方法

処分方法

・中間処理場による溶融固化

・中間処理場による溶融固化

アスベスト含有成形板６

の除去工法

アスベスト含有成形板の処理（レベル３）

除去工法 ※手ばらし　　・　

除去物及び

汚染物の処理 汚染物（養生シート、使い捨て保護衣、フィルタ等）は密閉処理（二重袋梱包）

する。

汚染物（養生シート、使い捨て保護衣、フィルタ等）は密封処理（二重袋梱包）

※管理型処分場に埋立処分（　　　　県　　　　　　地内）

(6.4.2) 

※密封処理（二重袋梱包）

※密封処理（二重袋梱包）

※密封処理（二重袋梱包）

(6.5.2) 

処分方法

※管理型処分場に埋立処分（　　　　県　　　　　　地内）

※安定型処分場に埋立処分（　　　　県　　　　　　地内）

１

３

回収及び処分 (5.5.1) 

特殊な建設副産物の

廃 棄 物 の 種 類

・フロン ※フロン類破壊業者により破壊又は再生処理

特殊な建設副産物の回収及び処分

処分方法

・ハロン ※ハロン消火設備設置業者により回収後再利用又は保管

・特定化学物質等

※製造（販売）業者により回収

※製造業者又はガス回収業者により回収し再使用又は再資源化

・イオン化式感知器

・六ふっ化硫黄ガス(ＳＦ6）

解　体　工　事　仕　様　書
Ⅰ．工事概要

　　　　　　　　　 用途地域等　（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　 騒音規制区域（・内　　・外）　　振動規制区域（・内　　・外）

２．敷地面積

１．工事場所

番号 名　称 工事種別 構　造 階数 建築面積(㎡)

Ⅱ．解体工事仕様

２．特記仕様

（１）項目は番号に○印のついたものを適用する。

（２）特記事項は・印のついたものを適用する。ただし、・印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。　

・印と※印のついた場合は共に適用する。

様書の当該項目、当該図又は当該表を表す。

１．共通仕様

（２）電気及び機械設備工事を本工事に含む場合、電気及び機械設備工事はそれぞれの標準仕様書を適用する。

４．解体建物概要

（３）項目に記載の（　　　）内表示番号は、共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。［　　　］内表示番号は、改修標準仕

（４）解体に当たり現状との相違点が生じた場合は、監督員と協議すること。

３．施工上の特記事項

（１）安全対策に留意し、万全の処置を取りながら施工すること。

（３）解体除却作業は「低騒音方向旋回圧搾機」で施工すること。また、解体に当たっては充分散水を行い、塵埃が極力発生しない様に

（２）コンクリートの破片・土砂その他、搬出・処分材が落下、飛散しないよう十分注意し施工するとともに、道路に汚れ・破損等が生

じた場合は、迅速に清掃・復旧を行う。

３．地 域 地 区　　都市計画地域（・内　　・外）　・市街化調整区域

（１）図面、特記仕様書に記載されていない事項は、すべて「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、建築物解体工事共通仕様書（令和

「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（平成31年版）」（以下「改修標準仕様書」という。）による。

2年版）」（以下「共通仕様書」という。）による。ただし、アスベスト成形板の処理等は、国土交通省官房官庁庁営繕部監修

発行　　　○○○○○○○○会 名札の発行元

施工時間　（　　　　　　　　　　　　 ）

　部

　部

・原図A1版又はA2版（設計図の第２原図訂正不可）　　　　　　　　　部

　料等

13　保守に関する図面資

１

・廃油（　　　　）

・廃油（　　　　）

・図示による

場　所　又　は　部　位

・外部　　　箇所

　　　　　　　　　・メッシュ金網　　・養生シート（　　　　　　　　　）

　工事期間  令和○年○月 から○年○月ま で

　　　　　 　  延べ面積○ ○○○㎡

８

白兎設計事務所株 式

会 社

鳥取県知事　登録番号　第３０－１４２

管理建築士（一級建築士登録番号　１５９１９１）　霜村　將博

D R A W I N G  B Y .D A T EP R O J E C T . N O

２０２１－２２ ２０２１．１２

S C A L ED R A W I N G . N O

-
中 島 　 直 行

第 ３ １ ４ ２ ４ ５ 号

一級建築士登録番号

C H E C K E D  B Y .

A - 1

旧 岩 美 病 院 解 体 工 事

解 体 工 事 特 記 仕 様 書

指定なし

1

鳥取県岩美郡岩美町浦富652番地

　　　　　　　　5,780.23　㎡

別図　建物等一覧表による

1

４

図示による

・地中埋設物の位置、形状、高さの記録

図示

図示

・現場指示

配管エルボ

ダクトフランジパッキン

配管エルボ

地下タンク・オイルタンク

グローブバック除去工法

ダクトフランジパッキン 原形のまま取り外し

切断等により除去





C H E C K E D  B Y . D R A W I N G  B Y .

一級建築士登録番号

第 ３ １ ４ ２ ４ ５ 号

中 島 　 直 行

S C A L E

２０２１．１２

D A T EP R O J E C T . N O

２０２１－２２

D R A W I N G . N O

－

旧 岩 美 病 院 解 体 工 事

① 本 館 棟 　 内 部 仕 上 表 １
Ａ-３

2,550

事 務 室 2,550

待 合 ホ ール

2,550

2,550

薬 局 （ １・ ２）

2,550

2,550

2,550

2,550

2,550

2,550外 科 診 察室 （１ ）

外 科 処 置室

外 科 診 察室 （２ ）

内 科 診 察室

総 合 処 置室 ・内 科 受 付

心 療 内 科診 察室

2,900一 般 撮 影室

2,550Ｘ 線 受 付室

2,550暗 室 （ １）

玄 関 ホ ール

2,550

ポ ン プ 室 －

2,550倉 庫 （ ２）

－倉 庫 （ １）

2,550倉 庫 （ ３）

－倉 庫 （ ４）

廊 下

－階 段 室 （１ ・２ ）

2,900

2,550

2,550操 作 室 （１ ）

物 入 （ 操作 室（ １ ） 内 ）

2,900断 層 撮 影室

2,550眼 科 診 療室

2,550眼 科 処 置室

2,550暗 室 （ ２）

2,550

2,550

2,550

2,550

売 店 2,550

2,550

女 子 便 所 2,550

Ｃ Ｔ 室

操 作 室 （２ ）

エ コ ー 室

訪 問 看 護室

男 子 便 所

Ｘ 線 テ レビ 室

便 所 （ Ｘ線 テレ ビ 室 内 ）

2,550

2,550

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ ＶＰ塗装

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ ＶＰ塗装 モルタル下地

モルタル下地 モルタル下地
ＶＰ塗装
一部、磁器質小口タイル張り

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ モルタル下地ＶＰ塗装

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ ＶＰ塗装
モルタル下地
ベニヤ合板下地（Ｂ面）

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ ＶＰ塗装

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ ＶＰ塗装

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ ＶＰ塗装

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ ＶＰ塗装
モルタル下地
ベニヤ合板下地（Ｂ面）

ＶＰ塗装

モルタル下地 モルタル下地塩ビ製　Ｈ１００ ＶＰ塗装

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ モルタル下地ＶＰ塗装

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ モルタル下地ＶＰ塗装

　－

　－ コンクリート打放しモルタル　Ｈ１００ 　－モルタル金コテ仕上

モルタル下地 ＶＰ塗装 モルタル下地塩ビ製　Ｈ１００

塩ビ製　Ｈ１００モルタル下地
ＶＰ塗装
柱型：磁器質小口タイル張り

モルタル下地
ベニヤ合板下地（Ｂ面）
柱型：モルタル下地

コンクリート打放しモルタル　Ｈ１００ 　－モルタル金コテ仕上 　－

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ ＶＰ塗装

モルタル金コテ仕上 　－ 　－コンクリート打放しモルタル　Ｈ１００

Ｐタイル張り モルタル下地 ＶＰ塗装 モルタル下地塩ビ製　Ｈ１００

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ モルタル下地ＶＰ塗装

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ ＶＰ塗装

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ ＶＰ塗装

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ モルタル下地ＶＰ塗装

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ ＶＰ塗装
モルタル下地
ベニヤ合板下地（ＢＤ面）

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ ＶＰ塗装
モルタル下地
ベニヤ合板下地（ＡＤ面）

塩ビ製　Ｈ１００ ＶＰ塗装
モルタル下地
ベニヤ合板下地（ＣＤ面）

モルタル下地

塩ビ製　Ｈ１００

塩ビ製　Ｈ１００ モルタル下地

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ ビニルクロス張り

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ ビニルクロス張り
モルタル下地
ベニヤ合板下地（Ｃ面）

モルタル下地ビニルクロス張りモルタル下地

モルタル下地
ベニヤ合板下地（Ａ面）

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ ＶＰ塗装 モルタル下地

モザイクタイル張り モルタル下地モルタル下地 　－ ７５角磁器質タイル張り

モルタル下地

ビニルクロス張りモルタル下地

長尺塩ビシート２．０ｔ張り(アスベスト含有Lv3)

長尺塩ビシート２．０ｔ張り(アスベスト含有Lv3)

モザイクタイル張り

モザイクタイル張り

モルタル下地

モルタル下地

　－

　－

７５角磁器質タイル張り

モルタル下地
腰壁：７５角磁器質タイル張り（Ｈ１２００）
ＶＰ塗装

長尺塩ビシート２．０ｔ張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

１０８角磁器質タイル張り
Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

長尺塩ビシート２．０ｔ張り(アスベスト含有Lv3)

モルタル下地
パネルボード下地(アスベスト含有Lv3)（Ｂ面）

モルタル下地
パネルボード下地(アスベスト含有Lv3)（一部ＣＤ面）

モルタル下地
パネルボード下地(アスベスト含有Lv3)（ＡＢ面）

モルタル下地
パネルボード下地(アスベスト含有Lv3)（Ｂ面）
ベニヤ合板下地（Ｄ面）

モルタル下地
パネルボード下地(アスベスト含有Lv3)（Ｄ面）

モルタル下地
パネルボード下地(アスベスト含有Lv3)（Ｂ面）
ベニヤ合板下地（Ｄ面）

モルタル下地
パネルボード下地(アスベスト含有Lv3)（Ｄ面・内部間仕切壁）

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

　－

ＬＧＳ

コンクリート打放し

ＬＧＳ

　－コンクリート打放し

ＬＧＳ

　－コンクリート打放し

プラスター塗り モルタル下地

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

岩綿吸音板９ｔ

岩綿吸音板９ｔ

岩綿吸音板９ｔ

岩綿吸音板９ｔ

ＬＧＳ

化粧ＰＢ９ｔ　 ＬＧＳ

化粧ＰＢ９ｔ　

ＰＢ９ｔ(アスベスト含有Lv3)
ＬＧＳ

ＰＢ９ｔ(アスベスト含有Lv3)
ＬＧＳ

ＰＢ９ｔ(アスベスト含有Lv3)
ＬＧＳ

ＰＢ９ｔ(アスベスト含有Lv3)
ＬＧＳ

化粧ＰＢ９ｔの上、ＳＯＰ塗装

ＬＧＳ

ＬＧＳ

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

ステンレスパネル
うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)

モルタル下地
フレキシブルボード下地(アスベスト含有Lv3)

内 部 仕 上 表

①

本

館

棟

棟名 / 階 床天井高室　名 壁巾木下地

１階

天井 下地下地 その他

株式
会社 白兎設計事務所

鳥取県知事　登録番号　第３０－１４２

管理建築士（一級建築士登録番号　１５９１９１）　霜村　將博



C H E C K E D  B Y . D R A W I N G  B Y .

一級建築士登録番号

第 ３ １ ４ ２ ４ ５ 号

中 島 　 直 行

S C A L E

２０２１．１２

D A T EP R O J E C T . N O

２０２１－２２

D R A W I N G . N O

－

旧 岩 美 病 院 解 体 工 事

① 本 館 棟 　 内 部 仕 上 表 ２
Ａ-４

2,550

サ プ ラ イセ ンタ ー

更 衣 室

2,550

2,550

大 手 術 室 －

2,550

2,550

病 室 ２０１・２０２・２０３・２０５
旧 病 室 ２０６

病 室 ２０７ 2,550

前 室

準 備 室

2,250

2,800

小 手 術 室 －

2,550

2,550看 護 婦 詰所

2,550旧 配 膳 室

便 所

倉 庫

洗 面 洗 濯室

2,550

2,550

2,550

機 械 室 －

2,250
2,400

2,500

透 析 室

旧 面 談 室

廊 下

看 護 婦 詰所 2,500

2,500処 置 室

2,500

2,500病 室
３１０・３１１・３１２・３１３・３１５
３１６・３１７・３１８

配 膳 室 2,500

洗 面 洗 濯室 2,500

2,500男 子 ・ 女子 便所

リ ネ ン 庫

倉 庫

廊 下

2,500

2,500

2,400

機 械 室 －

2,500

2,500

病 室 ３０１

病 室 ３０８

病 室 ３０３

病 室 ３０２・３０５・３０６・３０７

浴 室

Ｐタイル張り モルタル下地 モルタル下地ビニルクロス張り

７５角磁器質タイル張り

合板下地
木製床組 Ｈ１００

モルタル下地ＶＰ塗装

塩ビ製　Ｈ１００ ＶＰ塗装

モルタル下地モザイクタイル張り モルタル下地 　－

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００

電導テラゾー 　－

塩ビ製　Ｈ１００モルタル下地

腰壁：７５角磁器質タイル張り（Ｈ２１７５）
ＶＰ塗装

モルタル下地　－

ＶＰ塗装
一部、ＳＵＳ張り

モルタル下地Ｐタイル張り 塩ビ製　Ｈ１００ ＶＰ塗装

モルタル下地モザイクタイル張り モルタル下地

塩ビ製　Ｈ１００モルタル下地

腰壁：７５角磁器質タイル張り（Ｈ２１７５）
ＶＰ塗装

ＶＰ塗装
一部、腰壁：７５角磁器質タイル張り（Ｈ１０５０）

モザイクタイル張り モルタル下地 　－
腰壁：７５角磁器質タイル張り（Ｈ２１７５）
ＶＰ塗装

モルタル下地

ビニルクロス張りモルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００

モルタル下地
ベニヤ合板下地（Ｂ面）
ＰＢ１２ｔ（ＣＤ面）

モルタル下地Ｐタイル張り 塩ビ製　Ｈ１００ ＶＰ塗装
モルタル下地
ＰＢ１２ｔ（ＢＣＤ面）

モルタル下地
腰壁：１００角磁器質タイル張り（Ｈ１１００）
ＶＰ塗装

モルタル下地Ｐタイル張り 塩ビ製　Ｈ１００

モルタル下地Ｐタイル張り 塩ビ製　Ｈ１００ ビニルクロス張り

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ ビニルクロス張り

　－ モルタル下地
腰壁：１００角磁器質タイル張り（Ｈ１１００）
ＶＰ塗装

モルタル下地 　－
腰壁：１００角磁器質タイル張り（Ｈ１１００）
ＶＰ塗装

モルタル下地

　－ 　－ 　－モルタルコテ押えモルタルコテ押え

Ｐタイル張り モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ ビニルクロス張り

長尺塩ビシート２．０ｔ張り(アスベスト含有Lv3)

長尺塩ビシート２．０ｔ張り(アスベスト含有Lv3)

防滑長尺塩ビシート２．０ｔ張り(アスベスト含有Lv3)
モルタル下地
既設モザイクタイルの上

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００

ビニルクロス張り
一部、ＳＵＳ張り

Ｐタイル張り モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ ビニルクロス張り

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ ビニルクロス張り

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００

ビニルクロス張り

　－ １００角磁器質タイル張りモルタル下地

モルタル下地 　－ モルタル下地
腰壁：１００角磁器質タイル張り（Ｈ１２００）
ＶＰ塗装

モルタル下地 　－ モルタル下地
腰壁：１００角磁器質タイル張り（Ｈ１２００）
ＶＰ塗装

モルタル下地Ｐタイル張り モルタル下地

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ ＶＰ塗装

モルタル下地

塩ビ製　Ｈ１００

塩ビ製　Ｈ１００

ビニルクロス張り

ビニルクロス張り

　－ 　－ 　－モルタルコテ押えモルタルコテ押え

長尺塩ビシート２．０ｔ張り(アスベスト含有Lv3)

防滑長尺塩ビシート２．０ｔ張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ ビニルクロス張り

モルタル下地 塩ビ製　Ｈ１００ ビニルクロス張り

　－

塩ビ製　Ｈ１００

モルタル下地

モルタル下地
ベニヤ合板下地（ＢＤ面）

モルタル下地
ＰＢ１２ｔ（Ａ面）

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)の上、板張り

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

Ｐタイル張り(アスベスト含有Lv3)

モルタル下地
フレキシブルボード下地(アスベスト含有Lv3)（Ｃ面）
ベニヤ合板下地（Ｄ面）

モルタル下地
フレキシブルボード下地(アスベスト含有Lv3)（Ａ面）
ベニヤ合板下地（Ａ面）

モルタル下地
フレキシブルボード下地(アスベスト含有Lv3)（Ａ面）

ＬＧＳ化粧ＰＢ９ｔ　

化粧ＰＢ９ｔ　 ＬＧＳ

ＬＧＳ

ビニルクロス張り

化粧ＰＢ９ｔ　 ＬＧＳ

プラスター塗り モルタル下地

化粧ＰＢ９ｔ　 ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

プラスター塗り モルタル下地

ビニルクロス張り
ＰＢ９ｔ
ＬＧＳ

化粧ＰＢ９ｔ　 ＬＧＳ

ＬＧＳ

化粧ＰＢ９ｔ　 ＬＧＳ

岩綿吸音板９ｔ
ＰＢ９ｔ
ＬＧＳ

化粧ＰＢ９ｔ　 ＬＧＳ

化粧ＰＢ９ｔ　 ＬＧＳ

　－木毛セメント板１８ｔ

ＬＧＳ化粧ＰＢ９ｔ　

ＰＢ９ｔ(アスベスト含有Lv3)
ＬＧＳ

パーライト吸音板(アスベスト含有Lv3)

パーライト吸音板(アスベスト含有Lv3)

ＬＧＳ化粧ＰＢ９ｔ　

ＬＧＳ化粧ＰＢ９ｔ　

ＬＧＳ化粧ＰＢ９ｔ　

ＬＧＳ化粧ＰＢ９ｔ　

化粧ＰＢ９ｔ　 ＬＧＳ

化粧ＰＢ９ｔ　 ＬＧＳ

化粧ＰＢ９ｔ　 ＬＧＳ

化粧ＰＢ９ｔ　 ＬＧＳ

岩綿吸音板９ｔ
ＰＢ９ｔ
ＬＧＳ

化粧ＰＢ９ｔ　 ＬＧＳ

　－コンクリート打放し

ＬＧＳ化粧ＰＢ９ｔ　

ＬＧＳ化粧ＰＢ９ｔ　

化粧ＰＢ９ｔの上、ＳＯＰ塗装

モルタル下地
フレキシブルボード下地(アスベスト含有Lv3)（ＢＣＤ面）

うずしお不燃パネル９ｔ(アスベスト含有Lv3)
モルタル下地
フレキシブルボード下地(アスベスト含有Lv3)

モルタル下地
フレキシブルボード下地(アスベスト含有Lv3)（ＢＣＤ面）

モルタル下地
ＰＢ１２ｔ（ＢＤ面）

モルタル下地
ＰＢ１２ｔ（ＢＤ面）

モルタル下地
ＰＢ１２ｔ（ＢＤ面）

モルタル下地
ＰＢ１２ｔ（Ｄ面）

モルタル下地
ＰＢ１２ｔ（Ｂ面）

モルタル下地
ＰＢ１２ｔ（ＢＤ面）

モルタル下地
ＰＢ１２ｔ（ＢＤ面）

内 部 仕 上 表

①

本

館

棟

棟名 / 階 床天井高 壁巾木下地室　名

２階

３階

Ｒ階

天井 下地 その他下地

株式
会社 白兎設計事務所

鳥取県知事　登録番号　第３０－１４２

管理建築士（一級建築士登録番号　１５９１９１）　霜村　將博



C H E C K E D  B Y . D R A W I N G  B Y .

一級建築士登録番号

第 ３ １ ４ ２ ４ ５ 号

中 島 　 直 行

S C A L E

２０２１．１２２０２１－２２

D R A W I N G . N O

－

D A T EP R O J E C T . N O

旧 岩 美 病 院 解 体 工 事

② 別 館 棟 　 内 部 仕 上 表 １
Ａ-５

浴 室 待 合室 2,450

予 防 接 種室 2,580

給 食 事 務室 2,840

2,840

消 毒 室 2,840

細 菌 室 2,840

病 理 室 2,840

技 師 控 室 2,840

脳 波 室 2,400

2,400

一 般 検 査室 2,840

更 衣 室 （２ ） 2,840

仮 眠 室 2,500

宿 直 室 2,320

玄 関 ホ ール 2,450

2,700職 員 用 玄関

心 音 図 室

心 電 図 室

廊 下 ・ ホー ル 2,450

倉 庫 （ ４） 2,500

倉 庫 （ ３） 2,840

倉 庫 （ ２） －

倉 庫 （ １） －

便 所 （ ３） 2,300

便 所 （ ２） 2,300

便 所 （ １） 2,640

診 察 室 （１ ・２ ） 2,840

診 察 待 合室 2,840

洗 濯 室 －

ボ イ ラ ー室 －

更 衣 室 （１ ） 2,500

シ ャ ワ ー室 2,640

ボ ン ベ 収納 庫 －

－階 段 （ １・ ２）

塩ビ製　Ｈ１００

塩ビ製　Ｈ１００

塩ビ製　Ｈ１００

塩ビ製　Ｈ１００

塩ビ製　Ｈ６０

塩ビ製　Ｈ６０

塩ビ製　Ｈ６０

塩ビ製　Ｈ１００

塩ビ製　Ｈ１００

塩ビ製　Ｈ１００ 遮音シート下地

塩ビ製　Ｈ６０
－
モルタル下地
腰壁：モルタル下地

モルタル下地
一部、合板下地（ＡＢ面）

畳寄せ モルタル下地

畳寄せ モルタル下地

ＯＰ塗り　木製　Ｈ１００
モルタル下地
一部、合板下地（Ａ面）

　－ 　－ ＶＰ塗装 モルタル下地

モルタル下地

モルタル下地

樹脂モルタル金コテ下地

樹脂モルタル金コテ下地

樹脂モルタル金コテ下地

モルタル下地

モルタル下地

モルタル下地

樹脂モルタル金コテ下地

踏込：モルタル下地
木製床組 Ｈ１００

踏込：モルタル下地
木製床組 Ｈ４２０

コンクリート金コテ下地

ＶＰ塗装

化粧ＰＢ９ｔ張り
Ｖ-ＥｍＰ塗装（Ａ面）

化粧ＰＢ９ｔ張り
Ｖ-ＥｍＰ塗装（Ａ面）
一部、１００角磁器質タイル張り

化粧ＰＢ９ｔ張り
Ｖ-ＥｍＰ塗装（Ａ面）

化粧ＰＢ９ｔ張り
Ｖ-ＥｍＰ塗装（Ａ面）
一部、１００角磁器質タイル張り

化粧ＰＢ９ｔ張り
Ｖ-ＥｍＰ塗装（ＡＢ面）

化粧ＰＢ９ｔ張り
Ｖ-ＥｍＰ塗装（Ｃ面）

化粧ＰＢ９ｔ張り

化粧ＰＢ９ｔ張り
Ｖ-ＥｍＰ塗装（ＢＣ面）
一部腰壁：１００角磁器質タイル張り（Ｈ１１００）

ＶＰ塗装

じゅらくクロス張り

じゅらくクロス張り

ＶＰ塗装

－
モルタル下地（Ａ面）
一部、モルタル下地

－
モルタル下地（ＡＢ面）

－
モルタル下地（Ｃ面）

－
モルタル下地（Ａ面）

－
モルタル下地（Ａ面）
一部、モルタル下地

－
モルタル下地（Ａ面）

Ｐタイル張り

カーペット敷き

Ｐタイル張りＰタイル張り

Ｐタイル張り

ＥＰ塗床

ＥＰ塗床

ＥＰ塗床

Ｐタイル張り

Ｐタイル張り

Ｐタイル張り

ＥＰ塗床

踏込：Ｐタイル張り
板張り

踏込：Ｐタイル張り
畳敷き、一部板張り

Ｐタイル張り

モルタル金コテ仕上

ＯＰ塗り　木製　Ｈ１００

　－化粧ＰＢ９ｔ張り

プラスター塗り モルタル下地

モルタル下地

合板下地
モルタル下地

踏込：長尺塩ビシート２．０ｔ張り
畳敷き

踏込：モルタル下地
木製床組 Ｈ４２０

コンクリート金コテ下地 ＶＰ塗装ＯＰ塗り　木製　Ｈ１００
モルタル下地
一部、合板下地（Ｃ面）

モルタル下地 ＶＰ塗装 モルタル下地塩ビ製　Ｈ１００

モルタル下地 ＯＰ塗り　木製　Ｈ１００ ＶＰ塗装 モルタル下地

　－ 　－ ＶＰ塗装 モルタル下地

　－ モルタル下地　－

モルタル下地
腰壁：Ｖ-ＥｍＰ塗装（Ｈ１５００）
化粧ＰＢ９ｔ張り

腰壁：既設タイルの上、
　　　ラスモルタル下地

モルタル　Ｈ１００

腰壁：７５角磁器質タイル張り（Ｈ１８００）
ＶＰ塗装

モルタル下地モルタル下地 　－

モルタル下地 　－

コンクリート金コテ下地
Ｖ-ＥｍＰ塗装
一部、１００角磁器質タイル張り

塩ビ製　Ｈ１００
モルタル下地
一部、合板下地（Ａ面・内部間仕切壁）

コンクリート金コテ下地 ＯＰ塗り　木製　Ｈ１００
Ｖ-ＥｍＰ塗装
一部、１００角磁器質タイル張り

モルタル下地
一部、合板下地（Ａ面）

　－ モルタル下地モルタル　Ｈ１００

　－ 　－ モルタル下地ＶＰ塗装

モルタル下地ＶＰ塗装塩ビ製　Ｈ１００　－

同左　平滑　Ｈ１００
モルタル下地

アクリル樹脂排水エマルション塗り　つや消しコンクリート金コテ下地 モルタル下地

Ｐタイル張り

Ｐタイル張り

Ｐタイル張り

モルタル金コテ仕上

モルタル金コテ仕上
一部、畳敷き

モザイクタイル張り

モザイクタイル張り

モザイクタイル張り

モルタル金コテ仕上

モルタル金コテ仕上

モルタル金コテ仕上

エポキシ樹脂溶剤型薄膜タイプ　ノンスリップ

　－ 　－ コンクリートブロック積み 　－モルタル金コテ仕上

Ｐタイル張り モルタル金コテ下地 ＶＰ塗装　モルタル金コテ ＶＰ塗装 モルタル下地

長尺塩ビシート２．０ｔ張り(アスベスト含有Lv3)
一部、畳敷き

長尺塩ビシート２．０ｔ張り(アスベスト含有Lv3)

腰壁：ＶＰ塗装（Ｈ１８００）
リシン吹付(アスベスト含有Lv3)

腰壁：モルタル金コテ仕上（Ｈ１８００）
リシン吹付(アスベスト含有Lv3)

モルタル下地
一部、ケイカル板１０ｔ
　　　　(アスベスト含有Lv3)下地

モルタル下地
腰壁：７５角磁器質タイル張り（Ｈ１８００）
ＶＰ塗装

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

化粧ＰＢ９ｔ　 ＬＧＳ

岩綿吸音板９ｔ

化粧ＰＢ９ｔ　 ＬＧＳ

化粧ＰＢ９ｔ　 ＬＧＳ

化粧ＰＢ９ｔ（和風） ＬＧＳ

化粧ＰＢ９ｔ（和風） ＬＧＳ

化粧ＰＢ９ｔ　 ＬＧＳ

化粧ＰＢ９ｔ　 ＬＧＳ

岩綿吸音板９ｔ

化粧ＰＢ９ｔ　

化粧ＰＢ９ｔ　

化粧ＰＢ９ｔ　

化粧ＰＢ９ｔ　

化粧ＰＢ９ｔ　

化粧ＰＢ９ｔ　

化粧ＰＢ９ｔ　

ＬＧＳ

ＰＢ９ｔ(アスベスト含有Lv3)
遮音シート下地、ＬＧＳ

ＬＧＳ化粧ＰＢ９ｔ　

　－

　－

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

　－

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＯＰ塗装

ＯＰ塗装

モルタル刷毛引き仕上

モルタル刷毛引き仕上

化粧ＰＢ９ｔ　

化粧ＰＢ９ｔ　

ＯＰ塗装

化粧ＰＢ９ｔ　

化粧ＰＢ９ｔ　

モルタル刷毛引き仕上

化粧ＰＢ９ｔ　

準不燃バスリブ張り

　－小屋組み表し

リシン吹付(アスベスト含有Lv3)

ケイカル板５ｔ
　　(アスベスト含有Lv3)下地
ＬＧＳ

ケイカル板５ｔ
　　(アスベスト含有Lv3)下地
ＬＧＳ

ケイカル板５ｔ
　　(アスベスト含有Lv3)下地
ＬＧＳ

ＰＢ９ｔ
ＬＧＳ

ＶＰ塗装

段裏：プラスター塗り

スレート板５ｔ(アスベスト含有Lv3)
ＬＧＳ
　

ケイカル板５ｔ
　　(アスベスト含有Lv3)下地
ＬＧＳ

内 部 仕 上 表

②

別

館

棟

棟名 / 階 床天井高 壁巾木下地室　名

１階

天井 下地下地 その他

煙突カポスタック(アスベスト含有Lv1)

株式
会社 白兎設計事務所

鳥取県知事　登録番号　第３０－１４２

管理建築士（一級建築士登録番号　１５９１９１）　霜村　將博



C H E C K E D  B Y . D R A W I N G  B Y .

一級建築士登録番号

第 ３ １ ４ ２ ４ ５ 号

中 島 　 直 行

S C A L E

２０２１．１２２０２１－２２

D R A W I N G . N O

－

D A T EP R O J E C T . N O

旧 岩 美 病 院 解 体 工 事

② 別 館 棟 　 内 部 仕 上 表 ２
Ａ-６

歯 科 診 療室
2,655～
5,330

廊 下 （ ２） 2,500

2,450

便 所 （ ３） 2,640

便 所 （ ２） 2,350

便 所 （ １） 2,660

洗 面 洗 濯室 2,350

2,800

2,660

2,660

2,660

2,660

2,660

2,660

洗 面 室 2,480

湯 沸 室 2,480

物 入 （ 当直 室内 ） 2,200

当 直 室 2,450

倉 庫 2,480

待 合 室 2,840

休 憩 室 2,400

技 巧 室 2,400

図 書 室

医 局 （ １・ ２・ ３ ）

看 護 科 長室

管 理 者 室

院 長 室

応 接 室

応 接 兼 会議 室

廊 下 （ １）

Ｐタイル張り

Ｐタイル張り

Ｐタイル張り

長尺塩ビシート２．０ｔ張り

長尺塩ビシート２．０ｔ張り

Ｐタイル張り

フローリングブロック張り

フローリングブロック張り

Ｐタイル張り

Ｐタイル張り

Ｐタイル張り

長尺塩ビシート２．０ｔ張り

合板張り

Ｐタイル張り

Ｐタイル張り

Ｐタイル張り

Ｐタイル張り

塩ビ製　Ｈ１００
化粧ＰＢ９ｔ目透かし張り
一部、プラスター塗り

－
一部、コンクリート下地

モルタル金コテ下地 塩ビ製　Ｈ１００ ＶＰ塗装 モルタル下地

モルタル金コテ下地 ＶＰ塗装 モルタル下地

モルタル金コテ下地 床材巻上げ　Ｈ６０
腰壁：モルタル下地
ラスボード下地

腰壁：１００角磁器質タイル張り（Ｈ４００）
プラスター塗り

モルタル金コテ下地 床材巻上げ　Ｈ１５０

モルタル金コテ下地 床材巻上げ　Ｈ１００ ＶＰ塗装 モルタル下地

モルタル金コテ下地 床材巻上げ　Ｈ１５０

モルタル金コテ下地 ＯＰ塗り　木製　Ｈ１００
ＶＰ塗装
ＯＰ塗装（Ａ面）

モルタル下地
合板下地（Ａ面）

モルタル金コテ下地 ＯＰ塗り　木製　Ｈ１００
ＶＰ塗装
ＯＰ塗装（Ａ面）

モルタル下地
合板下地（Ａ面）

モルタル金コテ下地 ＯＰ塗り　木製　Ｈ１００ ＶＰ塗装 モルタル下地

塩ビ製　Ｈ１００
ＶＰ塗装
ＯＰ塗装（Ｂ面）

モルタル下地
合板下地（Ｂ面）

モルタル金コテ下地 塩ビ製　Ｈ１００

樹脂モルタル金コテ下地 塩ビ製　Ｈ１００

樹脂モルタル金コテ下地 塩ビ製　Ｈ１００
モルタル金コテ下地
合板下地（ＣＤ面）

モルタル金コテ下地
床材巻上げ　Ｈ１００
塩ビ製　Ｈ１００

モルタル下地
ＰＢ１２ｔ下地（ＢＣ面）

モルタル金コテ下地 床材巻上げ　Ｈ１００
モルタル下地
ラスモルタル下地

ＶＰ塗装
１００角磁器質タイル張り（Ｂ面）

　－ 合板張り　－ 　－

タタミ寄せ
ＯＰ塗り　木製　Ｈ６０

じゅらくクロス張り
ＰＢ１２ｔ
一部、モルタル下地（ＡＢ面）

モルタル金コテ下地 モルタル金コテ　Ｈ１００
コンクリート下地
－

ＶＰ塗装
ブロック積み（Ａ面）

モルタル金コテ下地 塩ビ製　Ｈ７５ 化粧ＰＢ９ｔ目透かし張り 　－

塩ビ製　Ｈ１００ 化粧ＰＢ９ｔ目透かし張り 　－

塩ビ製　Ｈ１００ 化粧ＰＢ９ｔ目透かし張り 　－

ＯＰ塗り　木製　Ｈ１００
一部、ＶＰ塗装　モルタル金コテ

Ｐタイル張り モルタル金コテ下地

型枠用合板１２．０ｔ下地
木製床組 Ｈ２１５

型枠用合板１２．０ｔ下地
木製床組 Ｈ２１５

型枠用合板１２．０ｔ下地
木製床組 Ｈ２１５

踏込：Ｐタイル張り
畳敷き

踏込：モルタル下地
合板下地
木製床組 Ｈ１８０

長尺塩ビシート２．０ｔ張り(アスベスト含有Lv3)

長尺塩ビシート２．０ｔ張り(アスベスト含有Lv3)

長尺塩ビシート２．０ｔ張り(アスベスト含有Lv3)

腰壁：モルタル下地
ケイカル板５ｔ(アスベスト含有Lv3)下地

腰壁：モルタル下地
ケイカル板５ｔ(アスベスト含有Lv3)下地

ＶＰ塗装
ビニルクロス張り（ＢＣ面）

ＶＰ塗装
ＯＰ塗装（ＢＣ面）

モルタル金コテ下地
合板下地（ＢＣ面）

ＶＰ塗装
ＯＰ塗装（ＣＤ面）

ＶＰ塗装
ＯＰ塗装（ＣＤ面）

モルタル下地
合板下地（ＣＤ面）

腰壁：７５角磁器質タイル張り（Ｈ１１２５）
ＶＰ塗装

腰壁：７５角磁器質タイル張り（Ｈ１１２５）
ＶＰ塗装

ＬＧＳ

ＬＧＳ

岩綿吸音板９ｔ
ＰＢ９ｔ
ＬＧＳ

化粧ＰＢ９ｔ ＬＧＳ

ＶＰ塗装

ＶＰ塗装

ＶＰ塗装

岩綿吸音板９ｔ
ＰＢ９ｔ
ＬＧＳ

岩綿吸音板９ｔ

岩綿吸音板９ｔ
ＰＢ９ｔ
ＬＧＳ

岩綿吸音板９ｔ
ＰＢ９ｔ
ＬＧＳ

岩綿吸音板９ｔ
ＰＢ９ｔ
ＬＧＳ

岩綿吸音板９ｔ
ＰＢ９ｔ
ＬＧＳ

岩綿吸音板９ｔ
ＰＢ９ｔ
ＬＧＳ

ＶＰ塗装

ＶＰ塗装

合板張り

化粧ＰＢ９ｔ（和風）
一部、ＶＰ塗装

化粧ＰＢ９ｔ　 ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＰＢ９ｔ
ＬＧＳ

ケイカル板５ｔ
　　(アスベスト含有Lv3)下地
ＬＧＳ

ケイカル板５ｔ
　　(アスベスト含有Lv3)下地
ＬＧＳ

ケイカル板５ｔ
　　(アスベスト含有Lv3)下地
ＬＧＳ

ケイカル板５ｔ
　　(アスベスト含有Lv3)下地
ＬＧＳ

ケイカル板５ｔ
　　(アスベスト含有Lv3)下地
ＬＧＳ

不燃積層ＰＢ９ｔ(アスベスト含有Lv3)

不燃積層ＰＢ９ｔ(アスベスト含有Lv3)

不燃積層ＰＢ９ｔ(アスベスト含有Lv3)

不燃積層ＰＢ９ｔ(アスベスト含有Lv3)

不燃積層ＰＢ９ｔ(アスベスト含有Lv3)

ＬＧＳ

スレート板５ｔ(アスベスト含有Lv3)
ＬＧＳ

内 部 仕 上 表

②

別

館

棟

棟名 / 階 床天井高 壁巾木下地室　名

２階

天井 下地下地 その他

軒天フレキシブル板６．０ｔ：ＮＭ－１００１

株式
会社 白兎設計事務所

鳥取県知事　登録番号　第３０－１４２

管理建築士（一級建築士登録番号　１５９１９１）　霜村　將博





















































































ＤＲＡＷＩＮＧ　ＢＹ．ＤＡＴＥ

２０２１．１２２０２１－２２

ＰＲＯＪＥＣＴ．ＮＯ

1/100Ａ－４８

ＳＣＡＬＥＤＲＡＷＩＮＧ．ＮＯ

鳥取県知事　登録番号　第３０－１４２

管理建築士（一級建築士登録番号　１５９１９１）　霜村　將博

株式
会社白兎設計事務所

ＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹ．

5,4005,400 4,000

3,5601,120 720 2,7002,7002,5002,9002,700

5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400

8003,200 2,2503,150 3,550 1,8502,7004,600

1,000 5,400

2,200

3
,
8
0
0

5
,
1
7
5

5 ,400 5,400 5,400 5,400 5,4005,400 5,400

3,4002,0003,200 2,2003,150 2,2502,700 2,7002,200 3,200

7
5
0

1
,
9
5
0

2
,
8
0
0

2
,
7
5
0

2 ,950 2,4502,700 2,700

3
,
2
4
0

1 ,600

2,30 0 2,300

1,600

5
,
5
5
0

8
,
9
5
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

1 ,950 1,200

3
,
6
0
0

2
2
5

2
2
5

1 50

1
,
7
5
0

2
2
5

2
2
5

一級建築士登録番号

第 ３ １４ ２ ４ ５号

中 島 　 直行

旧 岩 美 病 院 解 体 工 事

② 別 館 棟 　 解 体 参 考 図 １

4 5

21

6 7 8

10

11

13

9

12

3

細菌室消毒室
ボイラー室

洗濯室 技師控室

ボンベ収納庫

心音図室

UP

UP

別棟～給食棟
渡り廊下

シャワー室 給食事務室 心電図室

別棟～本棟
渡り廊下

押入

病理室
予防接種室

患者浴室

宿直室

診察待合室

浴場待合室

1F廊下

ホール

更衣室(2)

便所(2)

便所(3)

倉庫(1)

倉庫(2)

診察室(2)

踏込

脳波室

便所(1) 倉庫(3)

倉庫(4)診察室(1)

仮眠室

階段(2)

階段(1)

玄関ホール

職員用
玄関

一般検査室

脱衣室

更衣室(1)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

木製棚

テラゾーブロック流し台

スチール製棚

スチール製棚

ＮＯ

撤 去 家 具 一 覧 表

名　　称

木製床組(畳敷き)

木製棚

木製棚

木製掃除用具入れ

木製実験台

木製実験台

木製机

木製棚

木製ライニング付き流し台

庭園

1階平面図

煙突カポスタック
(アスベスト含有Lv1)

３ ４ ６５ ７ ８ ９ １０２１

A

C

B



ＤＲＡＷＩＮＧ　ＢＹ．

２０２１．１２

ＤＡＴＥ

ＳＣＡＬＥ

1/100

ＰＲＯＪＥＣＴ．ＮＯ

２０２１－２２

ＤＲＡＷＩＮＧ．ＮＯ

Ａ－４９

鳥取県知事　登録番号　第３０－１４２

管理建築士（一級建築士登録番号　１５９１９１）　霜村　將博

株式
会社白兎設計事務所

ＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹ．

5,400 5,400 5,400 5,400 5,4005,400

1
,
9
5
0

3
,
6
0
0

5 ,400

3,150 2,2502,200 3,200

1,6001,600

2,550 1,350 1,650 2,250 3,150

5
,
5
5
0

8
,
9
5
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

1
,
7
5
0

2 ,5002,900

5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,4005,400

3,150 2,1503,000

10,800

2,400 2,0003,4002,600 2,800

6,200

2,250

一級建築士登録番号

第 ３ １４ ２ ４ ５号

中 島 　 直行

旧 岩 美 病 院 解 体 工 事

② 別 館 棟 　 解 体 参 考 図 ２

20

26

25

23

24

14

15

16

17 18

22

19

21

27

28

歯科診療室

物入

PS
屋上

DW

休憩室看護科長室 医局(2)

倉庫
待合室

医局(1) 医局(3)

当直室

2F廊下(1)

便所(1)

便所(2)

院長室 応接室 応接兼会議室

DW

湯沸室

浴室

図書室

階段(2)

階段(1)

洗面洗濯室

洗面室 便所(3)

別棟～本棟
渡り廊下

技巧室

管理者室

2F廊下(2)

ＮＯ

撤 去 家 具 一 覧 表

名　　称

木製棚

木製カウンター

SUS製流し台

木製棚

18

19

20

21

22

23

24

16

17

14

15

SUS製流し台

木製流し台(流しSUS製)

木製棚

木製棚

木製棚

木製棚

木製棚

木製作業台26

木製棚25

27

28

歯科衛生器具

歯科衛生器具

2階平面図

３ ４ ６５ ７ ８ １０２１

A

C

B















































































株式
会社 白兎設計事務所

鳥取県知事　登録番号　第３０－１４２

管理建築士（一級建築士登録番号　１５９１９１）　霜村　將博

ＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹ．
旧 岩 美 病 院 解 体 工 事

⑦ 本 館 付 属 棟 　 解 体 参 考 図

一級建築士登録番号

第 ３ １ ４ ２ ４ ５ 号

中 島 　 直 行
図示

C

B

A

D 展開方向

前　室

居　室

98
0

80
0

98
0

2,
26

0
1,

04
0

98
0

80
0

80
0

1,
04

0
2,

26
0

2,
26

0

旧岩美病院
本棟:薬局

1,
78

0

1,
78

0

68
0

1,
18

0
80

1,
85

0
1,

68
0

1,
97

0

801,5202,900

4,500

5,
50

0
1,

60
0

1,
97

0
1,

68
0

1,
85

0

630 1,080 80

2,090 1,890 520

平面図 S=1/100

展開図 S=1/50

外部仕上表　

屋根:瓦棒葺き鉄板 0.4t

     野地板木毛板 1.5t

外壁:角波カラーガルバリウム鋼板0.4t 角波サイディング張り

土台水切り:カラーガルバリウム鋼板0.4t加工

根回り:コンクリート打放し

内部仕上表　

天井:ビニルクロス貼り 化粧PB9t,木製天井下地

巾木:木製OP塗装H100

     透湿防水シート0.2t 下地PB12.5t張り

 床 :木目フローリング3t 下地合板12t,ころばし床組の上

 壁 :ビニルクロス貼り 下地化粧PB12.5t,竪胴縁LGS65@300の上

北側立面図 S=1/100 東側立面図 S=1/100西側立面図 S=1/100

▼

巾木 : 木製 O P 塗装 H 1 0 0
床 : ビニル床シート貼り  合板下地

三方枠 : 木製 O P 塗装
　　　

天井 : 化粧 P B 9 t 貼り
　　　木下地 ( 全面共通 )

A' B

▼

▼

巾木 : 木製 O P 塗装
　　　 H 1 0 0

開口 : アルミ製サッシ
　　　 W 1 6 8 0 × H 8 0 0

開口 : アルミ製サッシ
　　　 W 1 1 8 0 × H 8 0 0

天井 : 化粧 P B 9 t 貼り
　　　木下地 ( 全面共通 )

▼

▼

巾木 : 木製 O P 塗装
　　　 H 1 0 0

C

▼

▼

巾木 : 木製 O P 塗装
　　　 H 1 0 0

開口 : アルミ製サッシ
　　　 W 1 6 8 0 × H 8 0 0

D

▼

開口 : アルミ製ドア
　　　 W 1 5 2 0 × H 1 7 8 0

▼

▼

A

巾木 : 木製 O P 塗装
　　　 H 1 0 0

床 : フローリング貼り
　　合板下地 ( 全面共通 )

開口 : アルミ製ドア
　　　 W 1 1 5 0 × H 2 0 0 0

壁 : ビニルクロス貼り
　　化粧 P B 1 2 t 下地張り ( 全面共通 ) 　　

ＰＲＯＪＥＣＴ．ＮＯ

ＤＲＡＷＩＮＧ．ＮＯ

ＤＡＴＥ

ＳＣＡＬＥ

ＤＲＡＷＩＮＧ　ＢＹ．

２０２１－２２ ２０２１．１２

Ａ－８８





















株式
会社 白兎設計事務所

鳥取県知事　登録番号　第３０－１４２

管理建築士（一級建築士登録番号　１５９１９１）　霜村　將博

ＰＲＯＪＥＣＴ．ＮＯ

ＤＲＡＷＩＮＧ．ＮＯ

ＤＡＴＥ

ＳＣＡＬＥ

２０２１－２２ ２０２１．１２

1/50

一級建築士登録番号

第 ３ １ ４ ２ ４ ５ 号

中 島 　 直 行

ＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹ．
旧 岩 美 病 院 解 体 工 事

⑩ 自 転 車 置 場 　 解 体 参 考 図
Ａ－９８

▽GL

▽水下

▽GL

▽水上

▽基礎天端基礎天端
▽GL

砕石 120t

砕石 100t

アスファルト舗装 50t

竪樋:カラーVP75

軒樋:塩ビ製 W120

タイトフレーム

屋根:折版葺きH90カラーGL鋼板0.8t

腰壁:カラー鋼板0.4t

△屋根ライン

腰壁:カラー鋼板0.4t

C1 C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

△屋根ライン

G1 G1 G1

G1 G1G1

G1G1B1 B1

G1

G1

G1

G1

G1

G1

G1

胴縁:C-60×30×2.3×10

屋根:折版葺きH90カラーGL鋼板0.8t

ブレース16φ(ターンバックル付き)

ブレース16φ(ターンバックル付き)

腰壁胴縁受け:C-60×30×2.3×10腰壁

腰壁

400

300
150 150

10
0

5080
32
0

12
0

350550 1,900

2,
05

0

1,
97

0
80

1,
87

0
80

1,
10

0

4,000 4,000

250250 8,000

4,000 4,000

2,0002,0002,0002,000

8,000250 250

4,000 4,000

2,0002,0002,0002,000

8,000

30
0

30
0

150 150 150 150

300

150 150

300

150 150

15
0

15
0

15
0

15
0 15

0
15

0
15

0
15

0

1,
90

0

55
0

35
0

1,
90

0

2,
80

0

2,0002,0002,0002,000250 250

8,500

80
1,

10
0

1,
90

0
55

0
35

0

a-a'断面図

北立面図 西立面図

水勾配 2.5/100

B-B'矩計図

平面図

B

B'

A A'

A-A'矩計図

基礎伏図 

a'

a

梁伏図

B1 小梁 C-100×50×3.2×6

G1 大梁 H-150×75×5×7

C1 柱 H-100×100×6×8

符 号 部材名 形　　状

主　仕　様　

ＤＲＡＷＩＮＧ　ＢＹ．























鳥取県知事　登録番号　第３０－１４２

管理建築士（一級建築士登録番号　１５９１９１）　霜村　將博

旧 岩 美 病 院 解 体 工 事

白兎設計事務所株式
会社

一級建築士登録番号

第 ３ １ ４ ２ ４ ５ 号

中 島 　 直 行

ＰＲＯＪＥＣＴ．ＮＯ

ＤＲＡＷＩＮＧ．ＮＯ

ＤＡＴＥ

ＳＣＡＬＥ

２０２１－２２ ２０２１．１２

図示
⑫ 外 倉 庫 　 解 体 参 考 図

ＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹ．

Ａ－１０９

▽GL
▽土間天端

▽水下

▽水上

▽GL

水下▽

▽水上

▽土間天端
▽GL

2,500 2,0002,000 2,000

8,500 500500

△屋根ライン

50
0

2,
50

0
60

0

50
0

2,
50

0
60

0

500500 2,500 2,0002,000 2,000

1,0001,0001,0001,2501,250 1,000

2,500 2,0002,000 2,000

8,500

2,500 2,0002,000 2,000

500500

500500

500

9,500

壁:木製合板5.5t
　 片面ヨロイ貼り

500

500500 8,500

500500

9,500

3,
60

0

壁:木製合板5.5t
　 片面貼り

壁取合い:木製105×105壁取合い:木製105×105

2,500 2,000 2,0002,000

2,500 2,000 2,0002,000

腰壁:木製合板5.5t H720
　   片面貼り
下地:木製胴縁45×45

壁:木製合板5.5t H760
　 片面貼り

10
0 15
0

10
0

25
0

10
0

土間:コンクリート金コテ仕上げ

立上り:コンクリート打放し仕上げ

14
0

120 土間:有筋コンクリート150t
　　 砕石100t

120 120

壁:木製合板5.5t
   片面貼り

5002,500600

3,600

2,
03

0
10

0

25
0

10
0

2,
40

0

2,
50

0

木製建具
:W2000×H2000
 D50

木製建枠
:W50×H50
 D50

壁:木製合板5.5t
   片面貼り

間柱:木製105×105

5002,500600

3,600

2,
03

02,
40

0

10
0

10
0

2,
50

0

100

立上り天端:コンクリート金コテ仕上げ
　　　　　 

壁取合い:木製105×30

ケラバ包みW300
カラーガルバリウム鋼板0.35t

1,
05

5

1,
00

0

50
0

2,
50

0
60

0
50

0
2,

50
0

60
0

2,
50

0
50

0
60

0
2,

50
0

50
0

60
0

10
0

100

屋根:小波スレート葺きH25 トタン5t　アスベスト含有Lv3

梁伏図 S=1/50

(床伏図)

(梁伏図)

梁・桁下の柱位置を示す

(梁伏図)

凡　例　

垂木:杉 90×45

方づえ:60×60

筋交い:米松 45×90

土台:桧 105×105

間柱:杉 60×60

管柱:杉 105×105　

A A'

外倉庫A 外倉庫B 外倉庫C

+100 +100 +100

梁・桁 杉 105×150

母屋:杉 105×150

北立面図 S=1/100

南立面図 S=1/100

東立面図 S=1/100

西立面図 S=1/100

B' C'

B C

平面図 S=1/50

A-A'矩計図 S=1/50 C-C'矩計図 S=1/50

水勾配 1/10

土間伏図 S=1/50

B-B'矩計図 S=1/50

水勾配 1/10

CB:W400×D100×H200 5段

(梁伏図)

(土間伏図)

(土間伏図)
土間コンクリートを示す

立上りコンクリートH250を示す

ＤＲＡＷＩＮＧ　ＢＹ．



株式
会社 白兎設計事務所

鳥取県知事　登録番号　第３０－１４２

管理建築士（一級建築士登録番号　１５９１９１）　霜村　將博

ＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹ． ＰＲＯＪＥＣＴ．ＮＯ

ＤＲＡＷＩＮＧ．ＮＯ

ＤＡＴＥ

ＳＣＡＬＥ

２０２１－２２ ２０２１．１２

1/50

旧 岩 美 病 院 解 体 工 事

⑬ 焼 却 炉 上 屋 　 解 体 参 考 図

一級建築士登録番号

第 ３ １ ４ ２ ４ ５ 号

中 島 　 直 行
Ａ－１１０

▽土間天端
▽GL

水下

水上

▽

▽

2,750 350

75
0

2,
30

0

75
0

75
0

2,
30

0

2,750350 350

75
0

3,
70

0

350

土間:コンクリート金コテ仕上げ

3,450

2,750350 350

440 440

14
0
10

0

土間:有筋コンクリート150t
　　 砕石100t

750

タイトフレーム

2,200 750

120 120

2,
30

0

2,
50

0

10
0

10
0

2,750 350

2,750350 350

△屋根ライン

ブレース16φ(ターンバックル付き)

350

3,
70

0

3,450

2,
20

0
75

0
75

0

2,
20

0
75

0
75

0

母屋:C-100×50×6 @600
ケラバ包みW300
カラーガルバリウム鋼板0.35t

屋根:小波ストレート葺きH25
　　 トタン5t アスベスト含有Lv3

符 号 部材名

主　仕　様　

柱

形　　状　

大梁

□-100×100×4.5

□-100×100×4.5

C1

G1

A A'

B'

平面図

B

C1

C1

C1

C1

A-A'矩計図 B-B'矩計図
B

梁伏図

G1

G
1

G
1

G1

南立面図北立面図 西立面図 東立面図

ＤＲＡＷＩＮＧ　ＢＹ．



ＤＲＡＷＩＮＧ　ＢＹ．

鳥取県知事　登録番号　第３０－１４２

管理建築士（一級建築士登録番号　１５９１９１）　霜村　將博

旧 岩 美 病 院 解 体 工 事

白兎設計事務所株式
会社

一級建築士登録番号

第 ３ １ ４ ２ ４ ５ 号

中 島 　 直 行

ＰＲＯＪＥＣＴ．ＮＯ

ＤＲＡＷＩＮＧ．ＮＯ

ＤＡＴＥ

ＳＣＡＬＥ

２０２１－２２ ２０２１．１２

ＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹ．

⑭ 発 電 機 棟 　 解 体 参 考 図
図示Ａ－１１１

発電機室

△屋根ライン

②
③

①

①

②

③

番号　 名称　

機械基礎2

機械基礎3　

機械基礎1

900

Ｗ　

1,200　

1,500

1,600

2,100

Ｄ　

100

100

100

H

3,500

アルミ製片開きドア
W860×H2200

ガラリ
W860×H900

アルミ製引き違い窓
W1500×H1300

アルミ製
引き違い窓
W1500×H1300

スチール製シャッター
W2000×H3100

△屋根ライン

タイトフレーム

軒先換気面戸

折版用軒樋:塩ビ製W150
　　　　　 SUS製吊り金物@400

竪樋:カラーVP75φ
　　 SUS製支持金物@900

鼻隠しパネルW400
カラーガルバリウム鋼板0.6t

外壁:カラーガルバリウム鋼板0.4t
　　 角波サイディング張り
     透湿防水シート0.2t
　　 下地PB12.5t裏張り

雪持ちアングル:40×40×5 2段
　　　　　　　 亜鉛メッキ処理
　　　　　　　 ハゼ用屋根上取付金具@800

屋根:カラーガリバリウム鋼板0.8t折版葺き H=166 ハゼ式　

     ポリエチレンフォーム4t裏張り

水勾配 1/50

土台水切り:カラーガルバリウム
           鋼板0.4t加工

△GL

▽FL

△軒高（水下）

▽軒高（水上）

設備基礎:無筋コンクリート100t

土間:有筋コンクリート150t
　　 防湿ポリエスチレンフィルム敷0.15mm
　　 砕石100t

捨コン50t
砕石100t

床:コンクリート金コテ仕上

犬走り:コンクリート150t
　　 　砕石100t

5,
90

0
90

0
90

0
600600 7,050

300 300300

7,050

1,
00

0

1,000

1,
00

0

30
0

30
0

30
0

30
0

15
0

350

350

15
0

15
0

15
0

350

1,000

7,050

1,
80

0350

1,400

150

15
0

5,
90

0

5,
90

0

1,
00

0

1,500

7,050 600600

3,5253,525

5,
90

0
90

0
90

0

30
0

10
0

11
0

4,
91

0

4,
80

0

900900 5,900

10
020
0

150

45
0

発電機室

(+100)

A

A'

 床 :コンクリート金コテ仕上げ　

 壁 :胴縁表し

　　 ※屋根各水切りはカラーガルバリウム鋼板0.4t加工　

外部仕上表　

外壁:カラーガルバリウム鋼板0.4t 角波サイディング張り

     透湿防水シート0.2t 下地PB12.5t裏張り

土台水切り:カラーガルバリウム鋼板0.4t加工

根回り:コンクリート打放し

屋根:カラーガリバリウム鋼板0.8t折版葺き H=166 ハゼ式　

     ポリエチレンフォーム4t裏張り

内部仕上表　

符 号

C1

C2

部材名

柱

柱

胴縁

G1 大梁

B1 小梁

鉄骨断面リスト　

□-250×250×9

C-60×30×10×2.3

H-300×150×6.5×9

H-125×125×6.5×9

H-250×125×6×9

形　　状　

南立面図　S=1/100 北立面図　S=1/100 東立面図　S=1/100 西立面図　S=1/100

(土間伏図)

(土間伏図)

(土間伏図)
土間コンクリート(FL-250)を示す

立上りコンクリートH200を示す

土間コンクリート(FL±0)を示す

【 凡例 】

基礎伏図　S=1/100 土間伏図　S=1/100

平面図　S=1/100

C1 C1

C1 C1 C1

C1C2 C2

C2C2

C2 C2

G
1

G
1

G
1

G
1 G
1

B1B1B1

B1

B1

B1

B1

B1

G1 G1

G1 G1

梁伏図　S=1/100

A-A'矩計図　S=1/50





ＤＲＡＷＩＮＧ　ＢＹ．

鳥取県知事　登録番号　第３０－１４２

管理建築士（一級建築士登録番号　１５９１９１）　霜村　將博

旧 岩 美 病 院 解 体 工 事

白兎設計事務所株式
会社

一級建築士登録番号

第 ３ １ ４ ２ ４ ５ 号

中 島 　 直 行

ＰＲＯＪＥＣＴ．ＮＯ

ＤＲＡＷＩＮＧ．ＮＯ

ＤＡＴＥ

ＳＣＡＬＥ

２０２１－２２ ２０２１．１２

ＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹ．

1/50
⑯ 倉 庫 棟 ２ 　 解 体 参 考 図

Ａ－１１３

水上▽

▽ GLGL

▽ 水上

FL
▽

▽

タイトフレーム

C:60×30×2.3t

土間:有筋コンクリート150t
　　 捨コン50t
　　 砕石100t
                 

CB:400×100×H200 11段

土間:有筋コンクリート150t
　　 捨コン50t
　　 砕石100t
                 

片開きアルミドア
W800×H2000

C:150×65×3.2t

C:120×60×3.2t

屋根:折版葺きH90カラーGL鋼板0.8t

2,
50

0

3,500

2,
50

0

2,500

2,
43

0

20
0

2,
50

0

10
0

3,500

3,500 250250350650

1,000

外倉庫A

(±0)

北立面図 西立面図南立面図 東立面図

B B'

A-A'矩計図 B-B'矩計図

平面図

A'

A













E 局前一幹 2
12L 2L

CATV
21-8

12L 2L 4
E 局前一幹

E 局前一幹
12L 2L 3

T ｳﾗﾄﾞﾒﾋｺﾀﾞｼ
63 左4

白兎設計事務所株 式

会 社

鳥取県知事　登録番号　第３０－１４２

管理建築士（一級建築士登録番号　１５９１９１）　霜村　將博

C H E C K E D  B Y . D R A W I N G  B Y .

一級建築士登録番号

第 ３ １ ４ ２ ４ ５ 号

中 島 　 直 行

S C A L E

図 示

２０２１．１２

D A T EP R O J E C T . N O

２０２１－２２

D R A W I N G . N O

旧 岩 美 病 院 解 体 工 事

仮 設 計 画 図
A - 1 1 9

仮設計画図　S=1/400

隣地境界線

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

ＱＢ

融雪設備

物置

道路

歩道

道路

水路

側
溝

道路

受水槽

T7

T3

T4

T1
仮囲い

仮囲い

工事用出入口

敷き鉄板：
22ｔ×1,524×3,048

車両出入口：
キャスターゲート　Ｗ12,000×Ｈ1,800
片引き

仮囲い

仮
囲

い

仮
囲
い

本館棟

看護師宿舎11

給食棟4

別館棟2

浴室棟6

外倉庫12

発電機棟14

倉庫棟１15 リハビリ棟8

倉庫棟２16

本館付属棟7

9 渡り廊下（本館棟～リハビリ棟）

渡り廊下
（本館棟～別館棟）

3
1

自転車置場10

13焼却炉上屋

5 渡り廊下
（別館棟～給食棟）


